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SISTEMA TIPICO DE LLENADO DE TANQUES

O VACIADO DE CISTERNAS.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Interconexionado de los controles de
nivel Nivel-Matic modelo 5001 a 5004

para cumplir con la Reglamentacion

para Instalaciones Electricas en
Inmuebles.

SISTEMA TIPICO DE
TANQUE Y CISTERNA

Linea de 220Vca con
interruptores diferencial vy
termomagnético.

Aislar cable
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Linea de 220Vca con
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ELECTROBOMBA

| y termomagnetico.

Aislar cable
libre

NEUTRO

FASE
TIERRA

Transformador
220Vca/24Vca
50VA

Para llenado: cable ROJO

Para vaciado: cable AZUL

Contactor.
Bobina para 24Vca

ELECTROBOMBA

Los transformadores indicados
serdn del tipo M.B.T.S.

Los cables de los circuitos de
220Vca y de 24 Vca se
tenderdn por tuberias
separadas.

Las secciones de los cables vy
los calibres de las protecciones
y contactores se determinaran
en funcion de la potencia de
los motores.

Efectle la instalacion con un
electricista matriculado.

SNIVEL-MATIC]®




